
調査概要
１　調査対象 当局が把握している全ての貯水槽施設 （ 箇所）

２　調査方法　 郵送調査

３　調査時期

４　回　答　率 ％ 箇所（利用中 箇所 未利用 箇所）

まとめ

問1 現在、貯水槽をご利用されておりますか？

□利用している。 【 箇所】 貯水槽
の利用

□利用していない。 【 箇所】 利用している 832

利用していない16

【 箇所】

問２貯水槽がある建物は、どのような形態ですか？

□一般住宅(共同住宅含む） 【 箇所】 建物の種別

□会社・事務所　 【 箇所】 一般住宅 310

□病院 【 箇所】 会社・事務所 244

□その他 【 箇所】 病院 35

【 箇所】 その他 244

　 問３貯水槽の清掃は、定期的に実施していますか？

□１年以内に実施　　　 【 箇所】 貯水槽の清掃

□２年以上の間隔で実施 【 箇所】 １年以内 756

□実施していない 【 箇所】 ２年以上 54

□その他 【 箇所】 実施していない 21

【 箇所】 その他 2

令 和 ７ 年 4 月 1 日
秋田市上下水道局

貯水槽管理状況アンケートの調査結果

756

54

調査目的
　 安全な水道水を供給するため、貯水槽水道設置者および管理者（以下「設置者」という。）が、適切な管
理に不可欠な貯水槽水道の清掃や水質検査等を実施しているか、２年に１回アンケート調査を行い確認し
ている。

    アンケート調査の結果から、回答を頂いた設置者の約９０％（756箇所）は１年以内の清掃や水質検査
を実施しており、居住者の方々に安全な水道水を供給するための管理を行っております。
　 一方、約１０％（75箇所）の設置者については清掃や水質検査を行っていないため、当市では設置者に
対しパンフレットの配布や定期的なアンケートの実施および訪問による指導にて、適切な貯水槽水道の維
持管理を求めています。
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　 問４水質検査(残留塩素等）を、１年以内に実施しましたか？

□１年以内に実施　　　 【 箇所】 水質検査(残留塩素等）

□２年以上の間隔で実施 【 箇所】 １年以内 759

□実施していない 【 箇所】 ２年以上 45

【 箇所】 実施していない 29

 問５飲用の貯水槽の水源は、水道水のみですか？

□水道水のみ 【 箇所】 貯水槽の水源

□水道水と水道水以外 【 箇所】 水道水のみ 821

水道水と水道水以外12

【 箇所】

問６今後直結給水に切り替える予定はありますか？

□ある 【 箇所】 直結式給水切り替え予定

□なし 【 箇所】 ある 40

□無回答 【 箇所】 なし 779

無回答 14

計 【　２９箇所】【 箇所】

問７問６で｢ある｣と答えたお客様にお伺いします。切り替える予定はいつ頃ですか？

□2025年 【 箇所】 直結切り替え予定

□2026年 【 箇所】 2025年 12

□2027年 【 箇所】 2026年 6

□2028年以降 【 箇所】 2027年 7

□その他 【 箇所】 2028年以降 11

【 箇所】 その他 4
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